
celk.tvrd NO3 Mn Cl2

mmol/l mg/l ug/l mg/l

Názov OM - 50,0 50,00 0,30

1,0 10,1 <10,00 <0,05

0,46 3,9 <10,00 <0,05

0,44 3,1 <10,00 <0,05

0,36 5,2 <10,00 <0,05

0,48 3,9 14,00 <0,05

2,2 2,6 <10,00 <0,05

2,1 2,6 17,00 <0,05

0,91 10,7 37,50 0,06

1,1 8,9 <10,00 <0,05

1,6 2,9 <10,00 <0,05

0,46 3,9 <10,00 <0,05

1,1 9,0 17,00 <0,05

1,4 8,2 <10,00 0,06

2,2 2,8 <10,00 0,25

1,9 3,5 <10,00 0,18

1,4 10,3 <10,00 <0,05

0,90 6,4 11,00 <0,05

1,3 7,2 <10,00 <0,05

0,46 3,9 22,50 <0,05

0,42 4,3 20,00 <0,05

0,26 3,9 28,00 0,06

0,43 5,0 11,00 <0,05

0,42 4,6 45,00 <0,05

0,35 5,5 <10,00 <0,05

0,42 5,1 27,00 <0,05

0,25 4,7 <10,00 <0,05

0,30 5,0 <10,00 <0,05

1,5 5,6 <10,00 <0,05

0,90 1,5 14,50 <0,05

Názov ukazovateľa Fe pH

Merná jednotka mg/l -

Kvalita vody

Okres Gelnica

Za obdobie 1.7.2023 - 31.12.2023
Rozbory v správe Vak

Odberné miesta pred aj po dezinfekcii

Vzorky bez kontrolných a havarijných

Gelnica - kvetinárstvo Tehelná 6 sieť 0,034 7,59

Gelnica Mária Huta vodojem 0,11 7,69

Limit 0,20 6,50 - 9,50

Gelnica -  Uhliarska dolina - nemocnica 0,12 8,17

Gelnica sieť Turzovská cesta, stredisko PVPS 0,036 8,08

Gelnica sieť Zámková č. 31(Dorko Jozef) 0,056 7,90

Gelnica sieť  Špeciálna ZŠ ul. Kováčska 0,036 7,82

Gelnica sieť sídl. SNP ZŠ 0,049 7,95

Gelnica vodojem Staré Légy 0,059 7,87

Gelnica-sieť Staré Légy č.12 0,076 8,00

Gelnica Slov.Cechy vodojem 0,18 7,73

Gelnica Uhliar.dolina vodojem 0,11 7,81

Kluknava sieť - Polyfunkčný dom 0,051 7,59

Kluknava-vodojem 0,032 7,69

Jaklovce - sieť MŠ 0,060 8,18

Jaklovce-vodojem 0,071 8,06

Margecany-vodojem 0,094 7,84

Prakovce - sieť  Matilda Huta DSS 0,14 7,62

Margecany sieť - MŠ ul. Školská 135/2 0,021 8,33

Margecany-sieť Prešovská ul.reštaurácia Lesnica 0,061 8,13

Prakovce sieť Spojená škola 0,16 7,35

Smolnícka Huta  MŠ 0,030 7,66

Prakovce - Žel. stanica 0,17 7,65

Smolník -sieť Alžbetin dom 0,053 7,64

Smolnická Huta - sieť OcÚ 0,18 7,37

Smolník - sieť - ZŠ 0,050 7,53

Žakarovce - sieť MŠ 0,051 8,24

Žakarovce-sieť č.d. 368 0,11 8,24

Stará Voda sieť - Majkuth 0,017 7,33

Stará Voda-vodojem 0,020 7,27
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celk.tvrd NO3 Mn Cl2

mmol/l mg/l ug/l mg/l

Názov OM - 50,0 50,00 0,30

3,4 6,3 <10,00 0,06

3,6 6,3 10,00 0,07

3,4 11,9 <10,00 <0,05

2,8 5,3 <10,00 0,23

3,4 11,5 <10,00 <0,05

2,4 4,6 <10,00 <0,05

2,4 2,7 <10,00 0,06

2,4 2,3 <10,00 <0,05

2,3 2,6 <10,00 0,05

1,5 4,9 17,00 <0,05

1,4 3,0 <10,00 <0,05

1,5 5,0 <10,00 <0,05

1,4 4,9 <10,00 <0,05

2,0 3,6 <10,00 <0,05

1,2 2,8 <10,00 0,06

1,4 4,9 <10,00 <0,05

2,5 2,8 <10,00 <0,05

3,3 11,4 <10,00 <0,05

1,5 4,9 11,00 <0,05

2,2 3,6 <10,00 <0,05

2,4 2,2 <10,00 <0,05

0,42 2,0 <10,00 <0,05

0,42 1,9 <10,00 <0,05

3,0 3,2 <10,00 <0,05

0,42 1,9 38,00 0,08

0,42 2,0 28,00 0,09

2,4 2,7 <10,00 <0,05

2,5 2,8 <10,00 <0,05

2,6 2,8 <10,00 <0,05

1,9 1,4 12,00 <0,05

2,2 1,2 14,00 0,08

2,5 2,7 <10,00 <0,05

2,4 3,6 <10,00 <0,05

2,5 2,5 <10,00 <0,05

2,6 2,9 <10,00 <0,05

2,1 1,5 <10,00 0,07

2,3 1,6 <10,00 0,07

Kvalita vody

Okres Kežmarok

Za obdobie 1.7.2023 - 31.12.2023
Rozbory v správe Vak

Odberné miesta pred aj po dezinfekcii

Vzorky bez kontrolných a havarijných

Limit 0,20 6,50 - 9,50

Abrahamovce sieť č.domu 38 0,031 7,97

Názov ukazovateľa Fe pH

Merná jednotka mg/l -

Červ. Kláštor ÚV voda z Majerov 0,027 7,71

Červený Kláštor sieť Smerdžonka <0,010 7,47

Abrahamovce sieť Obecný úrad 0,058 8,08

Cerv. Klastor siet OcÚ <0,010 7,27

Holumnica sieť ZŠ 0,015 8,23

Holumnica vodojem <0,010 8,52

Holumnica sieť č. d. 45 0,062 8,22

Holumnica sieť Obecný úrad <0,010 7,72

Kežmarok sieť Juh Sintra 0,052 8,36

Kežmarok sieť Štúrova ul.pekareň GROSS 0,051 8,15

Huncovce sieť Základná škola 0,13 8,34

Kežmarok sieť - Strelnica 1774/18 0,20 7,97

Kežmarok vodojem velky 6000 0,067 8,32

Krizova Ves sieť Obec. úrad 0,065 7,94

Kežmarok sieť ul. Cintorínska MŠ 0,087 8,38

Kežmarok sieť ZŠ Hradná 0,064 8,11

Ľubica sieť ZŠ 0,023 8,39

Majere vodojem 0,050 8,26

Lechnica sieť OcÚ <0,010 7,46

Ľubica sieť OÚ 0,047 8,45

Matiašovce sieť 428 nap.obyvat.skpkSt.Ve <0,010 7,70

Mlynceky sieť r.d.č.10 0,066 7,83

Malý Slavkov sieť Družstevná č. 32 0,072 8,06

Malý Slavkov sieť MŠ 0,070 8,05

Rakusy vodojem nový 150m3 0,071 8,25

Rakusy vodojem starý 50m3 0,066 8,29

Mlynčeky sieť ZŠ 0,071 7,85

Rakusy sieť Zákl. škola 0,055 8,26

Slov. Ves sieť Obec. úrad 0,12 8,51

Slovenská Ves sieť ZŠ 0,037 8,03

Reľov sieť Obecný úrad 0,068 7,65

Relov sieť rod.dom č. 51 0,13 7,66

Sp. Hanušovce sieť Dom Dôchodcov 0,061 7,70

Sp. Hanušovce siet MŠ 0,028 7,48

Sp. Belá sieť ČOV PVPS 0,021 8,26

Sp. Belá Strážky sieť potraviny <0,010 8,04

1/2



celk.tvrd NO3 Mn Cl2

mmol/l mg/l ug/l mg/l

Názov OM - 50,0 50,00 0,30

Kvalita vody

Okres Kežmarok

Za obdobie 1.7.2023 - 31.12.2023
Rozbory v správe Vak

Odberné miesta pred aj po dezinfekcii

Vzorky bez kontrolných a havarijných

Limit 0,20 6,50 - 9,50

Abrahamovce sieť č.domu 38 0,031 7,97

Názov ukazovateľa Fe pH

Merná jednotka mg/l -

2,0 1,7 <10,00 <0,05

2,4 1,6 <10,00 0,05

3,0 3,0 <10,00 <0,05

2,4 2,7 11,00 0,09

2,4 1,6 <10,00 <0,05

0,13 1,8 <10,00 0,15

0,42 1,9 <10,00 0,09

2,6 2,5 <10,00 <0,05

2,1 5,8 <10,00 <0,05

2,0 6,3 <10,00 <0,05

1,4 4,6 <10,00 <0,05

1,3 4,7 <10,00 <0,05

1,5 5,0 10,50 <0,05

1,4 4,5 <10,00 <0,05

1,4 4,5 <10,00 <0,05

1,4 4,9 <10,00 <0,05

1,4 4,8 <10,00 <0,05

1,5 5,0 <10,00 0,09

1,5 4,8 <10,00 <0,05

Sp. St. Ves sieť ZŠ <0,010 8,29

Spišská Belá VDJ nový 2x600m3 0,071 8,41

Sp. Hanušovce sieť Potraviny 0,023 7,34

Sp. Hanušovce vodojem 0,052 8,18

Stráne pod Tatrami sieť Kolónia VS 0,073 8,03

T. Kotlina vodojem Šarpanec 250 m3 0,035 7,81

Spišské Hanušovce sieť č.d. 400 0,084 7,59

Stara Lesna sieť OÚ 0,028 7,43

Tvarožná sieť Obec. úrad 0,065 8,33

V. Lomnica sieť Golf 0,061 7,59

Toporec sieť obecný úrad 0,055 8,07

Toporec siet Potraviny 1255  nap.obyvatelov 0,12 8,17

Vlkova sieť MŠ 0,061 8,22

Vlkova vodojem 0,011 8,43

Veľká Lomnica sieť MŠ 0,028 8,24

Vlkova sieť Levkovce 0,067 8,20

Žakovce siet Potraviny 0,014 8,43

Vrbov sieť Základ. škola 0,075 8,46

Vrbov vodojem 0,049 8,47
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celk.tvrd NO3 Mn Cl2

mmol/l mg/l ug/l mg/l

Názov OM - 50,0 50,00 0,30

3,9 3,3 <10,00 <0,05

3,6 4,6 <10,00 0,11

1,9 4,3 23,00 0,11

2,1 4,0 15,00 <0,05

3,3 5,7 16,33 <0,05

3,4 9,2 <10,00 0,07

3,5 3,4 10,00 0,07

1,4 4,3 <10,00 <0,05

1,5 4,4 <10,00 <0,05

1,4 4,7 <10,00 <0,05

1,4 4,6 <10,00 0,05

1,4 4,7 <10,00 <0,05

2,0 3,3 21,33 <0,05

3,0 4,0 <10,00 0,1

1,9 3,1 <10,00 <0,05

1,9 3,6 <10,00 <0,05

1,4 4,2 <10,00 <0,05

3,4 3,7 <10,00 0,54

3,4 3,9 <10,00 <0,05

1,6 6,4 <10,00 <0,05

3,4 4,2 <10,00 0,62

1,6 6,2 <10,00 <0,05

1,5 6,2 <10,00 <0,05

1,5 6,2 <10,00 <0,05

1,2 4,3 <10,00 <0,05

2,8 2,4 <10,00 <0,05

2,7 2,4 <10,00 0,12

Kvalita vody

Okres Levoča 

Za obdobie 1.7.2023 - 31.12.2023
Rozbory v správe Vak

Odberné miesta pred aj po dezinfekcii

Vzorky bez kontrolných a havarijných

Názov ukazovateľa Fe pH

Merná jednotka mg/l -

Limit 0,20 6,50 - 9,50

Bijacovce sieť - MŠ 0,033 8,04

Bijacovce sieť- Obec.úrad 0,010 7,35

Brutovce sieť- Obec. úrad 0,14 8,18

Brutovce vodojem 0,083 8,06

Dlhé Stráže  MŠ 0,069 7,72

Dlhé Stráže vodojem 0,046 7,58

Doľany - sieť - obecný úrad 0,014 7,52

Domaňovce sieť OcU 0,17 8,14

Kurimany sieť OÚ 0,046 8,25

Levoča -  sieť - sidl. Pri prameni potraviny 0,070 8,02

Levoča - sieť -  sídl. Západ  ZŠ 0,012 8,27

Levoča - Železničný riadok  31,BILLA 0,099 7,96

Levoča sieť z prameňov 0,12 7,77

Levoča starý vodojem 0,086 8,00

Levočská dolina sieť kúpalisko 0,068 7,90

Levočská dolina SKI centrum 0,20 8,20

Levočské Lúky sieť potraviny 0,012 7,19

Lúčka - sieť č.d.5 0,063 7,87

Spišská Kapitula - sieť -Bohoslov.fakult 0,043 8,18

Spišské Podhradie - sieť Potraviny námestie 0,019 8,31

Spišské Podhradie Kapitula vodojem Na pažiti 0,016 7,77

Spišské Podhradie vodojem Pod hradom 0,012 8,04

Spišské Podhradie- sieť - Palešovo nám. 0,030 7,80

Spišské Podhradie- sieť Sociálny ústav 0,017 7,91

Závada vodojem 0,085 7,49

Spišský Štvrtok sieť MŠ 0,10 8,13

Závada sieť- č.d. 72 0,094 8,11
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celk.tvrd NO3 Mn Cl2

mmol/l mg/l ug/l mg/l

Názov OM - 50,0 50,00 0,30

0,12 2,1 <10,00 <0,05

0,11 2,1 <10,00 0,08

1,4 4,3 <10,00 <0,05

1,5 4,8 <10,00 0,09

0,68 7,0 16,00 0,07

0,54 5,9 <10,00 0,07

0,60 1,9 <10,00 0,07

0,54 5,7 <10,00 0,08

0,62 6,6 12,50 0,40

1,4 4,9 17,00 0,06

1,4 4,4 <10,00 0,06

1,4 4,6 <10,00 <0,05

1,2 4,4 <10,00 0,06

1,2 4,3 <10,00 0,07

1,5 4,9 16,00 <0,05

1,5 4,7 12,00 0,06

1,4 4,7 <10,00 0,09

1,4 4,8 <10,00 0,09

1,5 5,1 13,00 <0,05

0,13 2,1 <10,00 0,07

0,16 2,2 15,00 0,08

0,18 1,8 11,00 0,09

0,31 2,6 <10,00 0,06

0,34 2,6 12,00 0,06

0,24 2,6 <10,00 <0,05

0,24 1,3 <10,00 0,10

1,5 4,9 <10,00 0,08

1,5 4,8 <10,00 <0,05

1,5 5,0 <10,00 <0,05

1,4 4,8 <10,00 <0,05

1,5 5,0 <10,00 <0,05

1,5 4,7 12,00 <0,05

1,4 4,8 <10,00 <0,05

1,4 4,5 <10,00 <0,05

1,4 4,9 <10,00 <0,05

1,5 4,8 <10,00 <0,05

1,3 4,3 <10,00 <0,05

Názov ukazovateľa Fe pH

Merná jednotka mg/l -

Kvalita vody

Okres Poprad

Za obdobie 1.7.2023 - 31.12.2023
Rozbory v správe Vak

Odberné miesta pred aj po dezinfekcii

Vzorky bez kontrolných a havarijných

Batizovce vodojem 0,10 7,69

Ganovce sieť MŠ <0,010 8,02

Limit 0,20 6,50 - 9,50

Batizovce sieť OcÚ 0,022 7,60

Gerlachov sieť Potraviny 0,019 7,48

Gerlachov sieť Zák.škola 0,056 6,59

Gánovce vodojem 0,030 8,39

Gerlachov sieť Obec.úrad 0,11 6,23

Hozelec sieť Materská škola 0,042 8,43

Hôrka sieť Zákl. škola <0,010 8,36

Gerlachov vodojem nový 2x150 0,059 7,77

Gerlachov vodojem starý 50 m3 0,067 7,01

Hranovnica sieť Zákl. škola 0,016 8,41

Hranovnica vodojem 400 m3 parvá komora 0,011 8,15

Hranovnica sieť mäsovýrobňa Knižka 0,038 8,20

Kravany vodojem  (RD Svitaň) 0,013 8,28

L. Teplicka sieť M.Š. 0,079 8,26

Janovce sieť ZŠ 0,050 8,23

Kravany sieť ZŠ 0,080 8,27

Lúčivná vodojem 0,059 7,73

Mengusovce sieť bytovka p.Silný 0,019 7,61

L. Teplicka sieť PVPS 0,023 8,09

Lúčivná - sieť OU 0,010 7,75

Nová Lesna sieť Matr. škola 0,023 7,46

Nová Lesná-VDJ nový 2x400 m3 0,079 6,74

Mlynica sieť OÚ 0,034 7,53

Mlynica, sieť penzión Taverna 0,11 6,64

Poprad - Stráže sieť Námestie <0,010 8,40

Poprad - Velka sieť Velický zámoček rešt. 0,042 8,38

Poprad - Kvetnica VDJ 0,045 8,30

Poprad - Spišská Sobota sieť Gama 0,019 8,45

Poprad mesto - Kalion sieť MU 0,024 8,36

Poprad sieť Juh Výkrik ANES 0,048 8,38

Poprad - Veľlka vodojem 2x700 <0,010 8,41

Poprad Matejovce sieť ČOV dieľňa šatne 0,031 8,32

Poprad sieť Výkrik  Pohostinstvo <0,010 8,32

Poprad sieť RÚNZ <0,010 8,42

Poprad sieť str. PVPS laboratórium 0,039 8,31
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celk.tvrd NO3 Mn Cl2

mmol/l mg/l ug/l mg/l

Názov OM - 50,0 50,00 0,30

Názov ukazovateľa Fe pH

Merná jednotka mg/l -

Kvalita vody

Okres Poprad

Za obdobie 1.7.2023 - 31.12.2023
Rozbory v správe Vak

Odberné miesta pred aj po dezinfekcii

Vzorky bez kontrolných a havarijných

Limit 0,20 6,50 - 9,50

Batizovce sieť OcÚ 0,022 7,600,13 3,1 <10,00 <0,05

0,18 3,0 <10,00 0,09

0,16 3,0 <10,00 <0,05

0,26 2,8 <10,00 0,07

0,14 2,2 <10,00 <0,05

0,16 2,9 <10,00 0,06

0,13 2,9 <10,00 0,08

1,4 3,2 <10,00 <0,05

1,5 4,7 <10,00 0,08

1,4 4,7 <10,00 0,09

1,4 4,8 <10,00 <0,05

1,4 4,5 <10,00 <0,05

1,6 4,9 15,00 <0,05

1,5 4,8 <10,00 0,08

1,5 4,8 13,00 <0,05

1,5 4,8 <10,00 0,07

0,17 2,0 <10,00 0,08

0,18 1,8 21,33 0,05

0,18 1,7 24,00 0,07

0,29 4,2 <10,00 0,09

0,32 4,1 <10,00 0,08

0,30 4,4 <10,00 0,07

0,30 4,4 <10,00 0,09

2,3 2,1 <10,00 0,06

2,4 2,2 <10,00 0,08

2,4 5,2 <10,00 0,12

1,5 4,9 <10,00 <0,05

1,6 4,7 <10,00 <0,05

0,76 1,6 <10,00 0,20

0,90 2,2 <10,00 0,20

2,6 3,7 <10,00 <0,05

2,6 2,8 <10,00 0,08

0,31 4,9 <10,00 0,05

0,38 6,3 <10,00 0,07

0,28 4,9 <10,00 <0,05

0,18 3,7 <10,00 <0,05

0,16 1,3 <10,00 0,21

Smokovec Dolný sieť Pod Lesom ZŠ 0,093 7,24

Smokovec Horný vodojem Partizan100 0,15 7,38

Smokovec Nový sieť Sibír Benzín.pumpa 0,042 6,97

Smokovec Dolný vodojem 2x100 0,034 7,23

Smokovec Horný sieť Vila Vlasta 0,11 7,23

Sp. Bystre sieť Mater. škola 0,048 8,19

Sp. Teplica Homôlka vodojem 2 x 6000 m3 0,044 8,32

Smokovec Starý sieť GRAND Hotel 0,18 7,30

Smokovec Starý vodojem 2 x 250 m3 0,19 7,56

Spišský Štiavnik sieť OÚ 0,036 8,30

Svit Hlavná ul. 450/21, cukrárenská výroba 0,010 8,02

Sp. Teplica sieť OÚ 0,057 8,28

Sp. Teplica vodojem Borik F-rovno 0,073 8,49

Svit vodojem  800 m3 0,046 8,33

Štôla sieť Obecný úrad 0,055 7,05

Svit Podskalka vodojem 2x400 0,046 8,36

Svit sieť ZŠ 0,16 8,39

Štrba sieť Lesný Urbariat <0,010 7,67

Štrba siet MŠ 0,016 7,31

Štrb. Pleso sieť ČOV PVPS 0,093 7,45

Štrb. Pleso sieť FIS hotel 0,11 7,98

Šuňava Nižná sieť Obec. úrad 0,033 7,73

Šuňava Vyšná sieť ZŠ 0,036 7,60

Štrba T. Potraviny Agro Sabi - sieť 0,14 7,68

Štrba vodojem č. 2 obec 0,16 7,69

Švabovce sieť Základ. škola 0,020 8,45

T. Javorina Čerpacia stanica Ždiar 0,12 8,18

Šuňava Vyšná vdj nový 2x50 <0,010 8,35

Švábovce sieť Pohostinstvo 0,029 8,39

T. Kotlina vodojem 100 m3 0,041 8,28

T. Lomnica sieť SINTRA 0,068 7,31

T. Javorina siet č.d. 21 PVPS 129 nap.obyvatelov 0,014 8,30

T. Kotlina sieť Pohostinstvo 0,12 8,32

T. Lomnica vodojem vych. 2x60 Grand 0,032 7,55

T.Lomnica vodojem II. zapad.novy odtok PK 0,053 7,55

T. Lomnica vodojem I. zapadny stary <0,010 6,93

T. Lomnica vodojem nad FICC starý 0,11 7,30
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celk.tvrd NO3 Mn Cl2

mmol/l mg/l ug/l mg/l

Názov OM - 50,0 50,00 0,30

Názov ukazovateľa Fe pH

Merná jednotka mg/l -

Kvalita vody

Okres Poprad

Za obdobie 1.7.2023 - 31.12.2023
Rozbory v správe Vak

Odberné miesta pred aj po dezinfekcii

Vzorky bez kontrolných a havarijných

Limit 0,20 6,50 - 9,50

Batizovce sieť OcÚ 0,022 7,600,32 3,5 <10,00 0,09

<0,10 1,6 <10,00 0,10

0,27 3,8 <10,00 0,05

0,32 3,7 <10,00 0,08

0,32 3,1 <10,00 0,12

0,30 3,0 <10,00 0,07

0,29 2,5 <10,00 0,06

2,2 4,7 11,00 <0,05

2,2 4,8 <10,00 <0,05

1,4 4,7 11,00 0,06

1,4 4,7 <10,00 0,10

0,70 1,5 <10,00 0,13

0,83 1,8 <10,00 0,08

0,90 1,5 <10,00 0,08

0,83 2,7 <10,00 0,08

0,76 1,6 <10,00 0,18

0,76 1,6 <10,00 0,10

0,76 1,6 <10,00 0,20

Tatranská Lomnica sieť hotel Lomnica 0,055 7,02

Tatranská Lomnica vdj Starý ĽK 0,057 7,29

Tatransjá Lomnica vdj Starý PK 0,069 7,41

Tatranská Lesná č.d.9, sieť Penzión Lesná 0,054 7,38

Veľký Slavkov sieť č.d.256 0,044 7,49

Tatranské Matliare sieť Arma 0,061 7,67

Tatranské Matliare sieť bytovka 0,070 7,49

Vikartovce siet ZŠ,1432 nap.obyv. zdr;d 0,028 8,28

Vikartovce vodojem 150 m3 0,011 8,36

Vernár sieť  Obecný úrad 0,17 8,18

Vernár sieť MŠ 0,044 7,88

Ždiar Blaščacká dolina sieť č. 75 0,14 8,27

Ždiar sieť potraviny ABC (vdj.II) 0,060 8,20

Ždiar - Antošovský vrch vdj.- odber 0,20 8,14

Ždiar - sieť hotel Bachledka 0,18 8,23

Ždiar vodojem I 0,12 8,21

Ždiar sieť Strednica 0,074 8,14

Ždiar vodojem  II 0,11 8,23
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celk.tvrd NO3 Mn Cl2

mmol/l mg/l ug/l mg/l

Názov OM - 50,0 50,00 0,30

1,5 4,4 <10,00 0,07

1,4 5,0 <10,00 <0,05

1,5 4,9 <10,00 0,06

1,7 5,0 <10,00 0,06

1,9 4,4 <10,00 <0,05

2,2 2,0 <10,00 <0,05

1,5 4,6 <10,00 <0,05

1,4 4,7 <10,00 0,12

2,2 5,2 <10,00 <0,05

2,4 5,3 <10,00 <0,05

2,3 5,3 <10,00 0,07

2,2 5,0 <10,00 0,20

1,5 5,0 <10,00 <0,05

2,1 8,2 <10,00 <0,05

3,3 4,4 <10,00 0,06

2,3 8,9 <10,00 <0,05

2,2 8,7 10,67 0,11

3,5 4,8 11,00 0,14

1,5 8,4 <10,00 0,07

1,5 4,6 <10,00 <0,05

0,68 3,8 26,75 <0,05

0,69 4,5 23,67 0,06

0,69 3,1 19,33 <0,05

0,69 2,4 10,00 <0,05

0,89 6,3 <10,00 <0,05

2,3 5,4 <10,00 <0,05

1,4 2,0 <10,00 <0,05

1,5 3,4 <10,00 0,08

1,5 3,5 <10,00 <0,05

1,4 2,0 <10,00 <0,05

1,9 8,2 11,00 0,10

1,6 4,7 20,50 <0,05

1,5 4,7 10,00 0,09

1,5 4,4 <10,00 <0,05

2,3 7,4 <10,00 <0,05

1,6 8,4 <10,00 <0,05

1,6 7,6 <10,00 <0,05

Názov ukazovateľa Fe pH

Merná jednotka mg/l -

Kvalita vody

Okres Spišská Nová Ves

Za obdobie 1.7.2023 - 31.12.2023
Rozbory v správe Vak

Odberné miesta pred aj po dezinfekcii

Vzorky bez kontrolných a havarijných

Betlanovce - MŠ - sieť <0,010 8,12

Harichovce sieť MŠ <0,010 8,14

Limit 0,20 6,50 - 9,50

Arnutovce sieť MŠ 0,040 8,29

Hrabušická píla - sieť 475 0,071 8,40

Iliašovce-sieť OcÚ <0,010 8,05

Hrabušice - sieť  ZŠ <0,010 8,02

Hrabušice- OÚ 0,097 8,28

Krompachy - sieť ZŠ, ul. Maurerova <0,010 7,27

Krompachy sieť Mäso Martoň, ul. Zemanská 42 0,050 8,26

Jamník-sieť č.2  MŠ 0,036 8,15

Kolinovce sieť OU 0,068 8,38

Mlynky Biele Vody vodojem 0,011 8,33

Mlynky Havrania dolina vodojem <0,010 8,13

Krompachy vodojem 0,045 8,44

Lieskovany-sieť OcÚ <0,010 8,14

Mlynky-sieť Havrania dolina č.d.111 0,035 8,07

Novovestská Huta sieť Lesy SR 0,094 8,37

Mlynky sieť Prostredný Hamor č. 380 0,043 8,06

Mlynky sieť Reedukačný ústav kuchyňa 0,039 8,38

Rudňany Zapálenica sieť OcÚ 0,10 8,11

Rudňany Ihrisko sieťč.d.182 0,064 7,89

Odorín-sieť MŠ 0,061 8,44

Rudňany - sieť ZŠ 0,17 7,80

Slovinky - sieť ZŠ 0,058 8,27

Smiž.Maša vodojem 2x1800 0,063 7,82

Rudňany-Zapálenica vodojem 0,072 8,16

Slovinky - sieť  pod Doroteou č. 435 0,17 8,00

Sp. Nová Ves -  vodojem Blaumont 0,062 7,71

Sp. Nová Ves -  vodojem Nový 0,020 8,01

Smiž.Maša vodojem 2x3000 0,12 8,04

Smižany sieť sídlisko Západ II ZŠ Cirkevná 0,038 7,92

Sp. Nová Ves  sieť str.PVPS vrátnica 0,039 8,22

Sp. Nová Ves sieť ZŠ, ul. Kožuchova 0,014 7,65

Sp. Nová Ves - sieť  Embraco 0,036 8,28

Sp. Nová Ves - sieť sídl.Západ ZŠ 0,020 7,90

Sp.Nová Ves-Ferčekovce, Gemerská ul.8 0,065 8,15

Spišská Nová Ves sieť ul. Mlynská 22-CESSI 0,016 8,31
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celk.tvrd NO3 Mn Cl2

mmol/l mg/l ug/l mg/l

Názov OM - 50,0 50,00 0,30

Názov ukazovateľa Fe pH

Merná jednotka mg/l -

Kvalita vody

Okres Spišská Nová Ves

Za obdobie 1.7.2023 - 31.12.2023
Rozbory v správe Vak

Odberné miesta pred aj po dezinfekcii

Vzorky bez kontrolných a havarijných

Limit 0,20 6,50 - 9,50

Arnutovce sieť MŠ 0,040 8,291,4 1,9 <10,00 <0,05

1,5 4,9 <10,00 <0,05

1,4 4,6 <10,00 0,06

1,5 4,4 <10,00 0,13

3,2 4,8 <10,00 <0,05

3,1 5,0 <10,00 0,05

3,3 1,9 <10,00 <0,05

3,2 5,1 <10,00 0,09

3,7 7,1 <10,00 <0,05

3,6 7,6 <10,00 <0,05

Spišská Nová Ves-sídl.Mier ZŠ Komenského ul. 0,056 7,61

Spišská Nová Ves-sídl.Tarča MŠ Lipova ul. <0,010 8,18

Spišské Vlachy - sieť  ZŠ <0,010 7,61

Spišské Vlachy - sieť MŠ 0,046 8,20

Spišské Tomášovce-sieť MŠ <0,010 7,97

Spišské Tomášovce-sieť PD bitúnok 0,043 8,27

Žehra - Hodkovce-čerpacia stanica 0,081 8,11

Žehra - Hodkovce-sieť - soc. ústav -kuchyňa 0,026 7,67

Spišské Vlachy - za ŽSR -Krčma za mostom 0,059 7,38

Spišské Vlachy vodojem 0,046 8,12
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celk.tvrd NO3 Mn Cl2

mmol/l mg/l ug/l mg/l

Názov OM - 50,0 50,00 0,30

1,2 1,7 <10,00 <0,05

1,3 3,1 12,00 <0,05

1,2 3,9 <10,00 <0,05

1,0 4,4 15,00 <0,05

1,3 3,3 <10,00 0,09

1,8 5,4 <10,00 0,09

1,9 5,4 <10,00 0,12

1,1 5,7 17,00 <0,05

1,2 3,9 <10,00 <0,05

1,7 5,6 <10,00 <0,05

1,8 3,3 <10,00 <0,05

1,9 3,1 <10,00 <0,05

2,6 6,1 <10,00 <0,05

2,2 6,0 <10,00 <0,05

1,8 3,9 <10,00 <0,05

1,9 6,9 <10,00 <0,05

1,8 8,0 <10,00 0,07

1,8 7,5 <10,00 <0,05

1,2 4,8 <10,00 <0,05

2,0 6,5 <10,00 0,07

2,1 6,1 <10,00 <0,05

2,2 5,8 <10,00 <0,05

1,1 4,4 <10,00 <0,05

1,2 3,9 <10,00 0,10

2,4 2,8 <10,00 <0,05

1,9 2,0 <10,00 0,06

1,4 2,7 <10,00 <0,05

2,3 2,8 <10,00 <0,05

2,3 2,8 <10,00 0,09

2,4 2,8 <10,00 0,07

2,4 2,8 <10,00 0,08

1,3 3,7 <10,00 0,10

1,3 3,7 <10,00 0,09

1,0 4,3 <10,00 <0,05

1,2 4,3 <10,00 <0,05

1,5 4,7 <10,00 0,12

1,4 3,5 15,00 0,06

Názov ukazovateľa Fe pH

Merná jednotka mg/l -

Kvalita vody

Okres Stará ľubovňa

Za obdobie 1.7.2023 - 31.12.2023
Rozbory v správe Vak

Odberné miesta pred aj po dezinfekcii

Vzorky bez kontrolných a havarijných

Hniezdne vodojem 0,087 8,05

Chmeľnica sieť  Materská škola 0,084 8,15

Limit 0,20 6,50 - 9,50

Forbasy sieť Materská škola 0,20 8,38

Jarabina sieť Obecný úrad 0,066 8,47

Jarabina sieť Základná škola 0,013 8,18

Jakubany sieť  Základná škola 0,020 7,79

Jakubany sieť Obecný úrad 0,67 8,04

Legnava sieť Domov sociálnych  služieb 0,090 8,25

Legnava sieť OcU 0,12 7,96

Kamienka sieť Obecný úrad 0,19 8,14

Kamienka sieť ZŠ s MŠ 0,2 8,08

Lesnica vodojem 0,044 8,34

Malý Lipník sieť č.d. 183 0,078 8,03

Legnava vodojem 0,064 8,44

Lesnica sieť  Chata Pieniny <0,010 7,79

Mníšek nad Popradom Kače vodojem 0,014 8,21

N. Ľubovňa sieť Základná škola 0,025 8,13

Mníšek nad Popradom č.d.336 Baláž sieť 0,10 7,76

Mníšek nad Popradom Kače sieť r.d. č.72  p. Dulák <0,010 8,11

Orlov sieť Potraviny 0,010 7,78

Orlov sieť Obecný Úrad 0,15 8,38

Orlov sieť Pohostinstvo p.Staš 0,030 8,32

Plavnica vodojem 0,11 8,29

Podolínec sieť Materská škola K 0,015 7,70

Plavnica sieť Materská škola 0,054 7,69

Podolinec sieť Zdravotné stredisko 0,074 8,41

Podolinec vodojem Krížava nový 2x250m3 0,094 7,93

Podolínec sieť Mestský úrad 0,061 7,96

Podolínec sieť rešturácia Smandra ( L ) 0,056 7,70

Stará Ľubovňa sieť Jarmočná ul.SOU 0,018 8,10

Ruská Voľa sieť Potraviny p.Gmitrová 0,090 8,24

Ruská Voľa vodojem 0,082 6,70

Stará Ľubovňa sieť PVPS a.s. 0,056 8,19

Stará Ľubovňa sieť Reštaurácia Izabela 0,056 8,13

Stará Ľubovňa sieť MKEM s.r.o. Továtenská 15 0,017 8,03

Stará Ľubovňa sieť MŠ Vsetínska ul. 0,020 7,84

Stará Ľubovňa vodojem č.1 /nový/ 0,10 8,18
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celk.tvrd NO3 Mn Cl2

mmol/l mg/l ug/l mg/l

Názov OM - 50,0 50,00 0,30

Názov ukazovateľa Fe pH

Merná jednotka mg/l -

Kvalita vody

Okres Stará ľubovňa

Za obdobie 1.7.2023 - 31.12.2023
Rozbory v správe Vak

Odberné miesta pred aj po dezinfekcii

Vzorky bez kontrolných a havarijných

Limit 0,20 6,50 - 9,50

Forbasy sieť Materská škola 0,20 8,381,2 3,6 18,00 <0,05

1,8 4,4 <10,00 <0,05

1,6 4,7 <10,00 0,07

1,3 4,9 13,00 0,13

1,3 4,9 <10,00 0,09

2,7 5,1 <10,00 0,14

2,6 5,2 <10,00 0,07

1,7 3,8 <10,00 <0,05

1,8 3,6 <10,00 <0,05

2,7 3,9 <10,00 <0,05

2,7 3,9 <10,00 <0,05

2,1 3,0 <10,00 <0,05

2,1 7,4 <10,00 <0,05

4,6 2,0 <10,00 0,09

Stará Ľubovňa vodojem č.2 /starý/ 0,090 8,06

Starina sieť OcÚ 0,097 8,41

Šambron vodojem 0,2 8,33

Šarisské Jastrabie sieť Obecný Úrad 0,026 8,30

Šambron sieť ZŠ s MŠ 0,20 7,77

Šambron siež č.d. 146 (Jarničík, úväz.) 0,047 8,37

Veľká Lesná sieť rod. dom č. 2. (Krišák) 0,033 8,12

Veľký Lipník sieť Materská škola <0,010 8,10

Šarisské Jastrabie vodojem 0,099 8,02

Veľká Lesná sieť Obecný úrad 0,031 8,43

Vyšné Ružbachy sieť Základná škola 0,10 8,32

Vyšné Ružbachy vodojem 0,18 7,19

Veľký Lipník vodojem <0,010 8,44

Vyšné Ružbachy sieť Obecný úrad 0,067 8,38
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celk.tvrd NO3 Mn Cl2

mmol/l mg/l ug/l mg/l

Názov OM - 50,0 50,00 0,30

0,25 1,5 13,00 0,10

0,26 1,3 11,50 0,07

Kvalita vody

Okres Liptovský Mikuláš

Za obdobie 1.7.2023 - 31.12.2023
Rozbory v správe Vak

Odberné miesta pred aj po dezinfekcii

Vzorky bez kontrolných a havarijných

Názov ukazovateľa Fe pH

Merná jednotka mg/l -

Podbanské voda ÚV upravena 0,14 7,71

Limit 0,20 6,50 - 9,50

Podbanské sieť hydrant 0,21 7,69

1/1


